
 

 

Wskaźnik  

(nazwa substancji) 

Najwyższe dopuszczalne wartości 
oznaczeń w wodzie uzdatnionej według 

unormowań: 

Średnie wartości oznaczeń w wodzie 
uzdatnionej podawanej do sieci  

z poszczególnych w I półrocze 2026 r. 

Polskich Unii 
Europejskiej 

Ujęcie 
Dunikowskiego 

Ujęcie 
Kędzierzyn 

Barwa [mgPt/l] akceptowalna bez 
nieprawidłowych 

zmian 

akceptowalna <3,0 3,0 

Zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny 

Smak akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny 

Odczyn  pH 6,5-9,5 6,5-8,0 7,3 7,5 

Mętność [NTU] 1,0 akceptowalna <0,20 <0,20 

Twardość [mgCaCO3/l] 60-500** nie normowany 327,00 306,00 

Jon amonowy  [mg/l] 0,5 0,5 <0,10 <0,10 

Mangan[μg/l] 50 50 10,00 14,00 

Żelazo ogólne [μg/l] 200 200           <30,00 <30,00 

Wapń [mg/l] nie normowany nie normowany 103,50 102,00 

Magnez [mg/l] 30 - 125 nie normowany 16,50 13,00 

Chlorki [mg/l] 250 250 20,80 15,60 

Azotany[mg/l] 50 50 <1,00 1,60 

Azotyny [mg/l] 0,5 0,5 <0,050 <0,050 

Nikiel [mg/l] 0,02 1,0 <0,005 <0,005 

Chrom [mg/l] 0,05 0,05 <0,004 <0,004 

Kadm [mg/l] 0,005 0,005 <0,0003 <0,0003 

Miedź [mg/l] 2,0 0,1-0,3 <0,002 <0,002 

Ołów [mg/l] 0,01 0,05 <0,001 <0,004 

Rtęć[mg/l] 0,001 0,005 <0,00005 <0,00005 

 


